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En este proyecto aplicado se desarrolló un prototipo para la institución educativa, 
Liceo Juan Ramón Jiménez, el cual permite hacer la medición local y/o remota de 
las variables: temperatura, potencial de hidrógeno pH, conductividad y turbiedad, 
por medio de las cuales se establece la calidad del agua que se trata internamente 
y que es consumida por más de mil personas diariamente. El prototipo consta de un 
de una placa Arduino Uno Rev. 3, cuatro sensores especializados (uno por cada 
variable) y un escudo ethernet para la conexión a la red. Este prototipo envía cada 
cinco segundos un arreglo con los datos ya procesados por el microcontrolador a 
un servidor que los almacena en una base de datos y los presenta al operario de la 
planta por medio de cualquier navegador web y, en caso de que alguno esté fuera 
de los valores permitidos por la normativa colombiana, envía un correo electrónico 
de alerta de forma automática. De esta forma es posible que el operario pueda tomar 
las medidas preventivas o correctivas que tengan lugar según sea el caso. 
 





In this applied project, a prototype was developed for the educational institution, 
Liceo Juan Ramón Jiménez, which allows local and / or remote measurement of the 
variables: temperature, hydrogen potential, pH, conductivity and turbidity, by means 
of which establishes the quality of the water that is treated internally and that is 
consumed by more than a thousand people daily. The prototype consists of an 
Arduino Uno Rev. 3 board, four specialized sensors (one for each variable) and an 
Ethernet shield for connection to the network. This prototype sends an arrangement 
with the data already processed by the microcontroller every five seconds to a server 
that stores it in a database and presents it to the plant operator through any web 
browser and, if any, is outside the values allowed by Colombian regulations, send 
an alert email automatically. In this way it is possible that the operator can take 
preventive or corrective measures that take place as the case may be. 
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A continuación, se presenta el desarrollo del trabajo de grado titulado 
“Desarrollo de un prototipo que por medio de una placa Arduino Uno y un conjunto 
de sensores compatibles, permita la medición en tiempo real, local y/o remota, del 
potencial de hidrógeno, turbiedad, conductividad eléctrica y la temperatura del agua 
que se potabiliza en la planta de tratamiento privada de la institución educativa Liceo 
Juan Ramón Jiménez”, descrito a nivel general en tres partes. 
 
  
En la primera, se encuentran los elementos que fundamentan el proyecto. 
Iniciando con la identificación del problema, sobre la falta de mecanismos de 
medición eficiente de la calidad del agua que se potabiliza en la planta de 
tratamiento de una institución educativa que se encuentra ubicada en la zona rural 
de la ciudad de Bogotá; Donde es fundamental garantizar que el agua que se 
consume este dentro de los parámetros de calidad establecidos por la Resolución 
2115 del 2007. En este sentido, se aborda la definición la calidad de agua, la cual 
está directamente relacionada con el conjunto de propiedades físicas, químicas, 
biológicas y los rangos permitidos que la hacen apta para el consumo humano. En 
particular, este proyecto aborda la medición de la temperatura, la conductividad, el 
potencial de hidrógeno pH y la turbiedad. 
 
 
En la segunda, se aplica la metodología iterativa incremental enfocada a 
objetivos para la cual se desarrollan cinco etapas: La etapa 1, corresponde al 
análisis de la documentación sobre las variables estudiadas y la tecnología 
necesaria para llevar a cabo el proyecto; La etapa 2 aborda el diseño general de la 
solución incluyendo la conexión de los sensores y el circuito; La etapa 3, establece 
la programación del microcontrolador para el procesamiento y envío de los datos; 
La etapa 4, aborda el desarrollo de la interfaz de visualización de los datos para el 
operario de la planta; La última etapa, define el proceso de validación. 
 
 
En la tercera, se presentan los resultados de la implementación del sistema 
de medición en el cual se usa una placa de Arduino Uno y los sensores para medir 
las cuatro variables mencionadas anteriormente, acorde con la metodología. En 
general, se hicieron las mediciones respectivas y se encontró que el dispositivo 
funciona según los parámetros establecidos, de manera que la información puede 
ser consultada en tiempo real, local o remotamente por el operario de la planta, 
quien puede tomar las acciones preventivas o correctivas, en caso de que una o 







2. Capítulo Uno – Información del proyecto 
 
 
2.1 Problema de investigación 
 
 
En este capítulo se abordan los aspectos que dan fundamento a este 
proyecto aplicado, partiendo desde la identificación y análisis de la problemática 
objeto de estudio, la cual es, en términos generales, el desarrollo y uso de 
herramientas, enmarcadas dentro de las tendencias en tecnologías e Internet de las 
Cosas IOT, que permitan evaluar la calidad del agua para el consumo seguro de 
seres humanos. De igual forma se establece la importancia del desarrollo del 
proyecto y definen los objetivos que permitirán dar respuesta al problema y a la 
pregunta orientadora del trabajo.  
 
 
2.2 Planteamiento del problema 
 
 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el acceso al 
agua potable es considerado como uno de los derechos humanos básicos, debido 
a la importancia que tiene en materia de higiene, salud pública, calidad de vida y 
sostenibilidad (OMS, 2006, p 13). Según cifras oficiales, en 2015, 844 millones de 
personas en el mundo carecieron de suministro básico de agua potable y 2000 




 En muchas zonas rurales del país es muy común la falta de agua potable 
proveniente de alguna empresa de servicios públicos, debido, generalmente, a que 
las redes de acueducto y alcantarillado solo cubren, por lo general, a las cabeceras 
municipales, de hecho, según los indicadores del censo 2018, la cobertura de 
acueducto a nivel nacional fue de aproximadamente el 86.6% (Sánchez, 2020). Esta 
situación ha hecho que en muchos de estos sitios se obtenga el agua de afluentes 
naturales cercanos o pozos profundos, la cual, se ingiere de forma casi directa, a lo 
sumo se hierve y eliminan algunos microorganismos. Dado que esta agua no cuenta 
con el tratamiento idóneo para ser consumida por estas personas, esto puede 
causar diferentes afecciones de salud, como la diarrea, el cólera, la disentería, fiebre 
tifoidea y la poliomielitis entre otras. 
 
 
Además de las enfermedades producto del consumo de agua contaminada 
por microorganismos, algunas propiedades físicas y químicas como el nivel de 
potencial de hidrógeno pH, la conductividad y la turbiedad son determinantes para 
 
13 
la salud. Consumir agua ácida (pH inferior a 6.5) por ejemplo, promueve el 
desarrollo de acidosis metabólica, afección en la que existe exceso de ácido en los 
líquidos del cuerpo y produce nauseas, vómito, fatiga, respiración irregular, entre 
otros efetos negativos (Lewis, 2020). 
 
 
Por lo anterior, distintas empresas ubicadas fuera de zonas de cobertura del 
servicio básico se han visto en la necesidad de implementar sus propias plantas de 
adquisición y tratamiento de agua, cuya calidad es permanentemente evaluada por 
las autoridades competentes (Secretarías de Salud) y están sujetas a los 
parámetros de calidad establecidos en la Resolución 2115 de 2007.  
 
 
Esta situación pone en evidencia la necesidad de contar con un mecanismo 
de medición eficiente de variables asociadas a la calidad del agua, con el objetivo 
de mantener informado al operario de la planta de los valores de dichas variables, 
de forma que este pueda tomar las medidas correctivas necesarias (si es posible) 
cuando una o varias de estas se salgan de los límites permitidos. Esto permitirá por 
un lado cumplir con la calidad exigida por las autoridades de control y, por otro lado, 
que los usuarios finales tengan siempre agua potable para su consumo. 
 
 
2.3 Pregunta problema 
 
 
Con base en la problemática expuesta anteriormente se plantea la siguiente 
pregunta orientadora: 
 
¿De qué manera el desarrollo de un prototipo para la medición de la 
conductividad eléctrica, el potencial de hidrógeno, la turbiedad y la temperatura, 
utilizando tecnologías de Internet de las Cosas IoT, contribuye al proceso de 
evaluación de la calidad del agua previo a su consumo y, por ende, a la salud y 






El acceso al agua potable se ha convertido en un aspecto de gran 
importancia en las políticas gubernamentales a nivel mundial, siendo cada vez más 
los esfuerzos por implementar medidas reales que permitan no solo ampliar la 
cobertura de las redes de suministro del líquido, sino que la calidad de este cumpla 
con los estándares internacionales establecidos por la Organización Mundial para 
la Salud.  
 
 
A lo largo de la historia se han hecho evidentes las implicaciones que tiene 
para la salud el consumo de agua contaminada, así, por ejemplo, enfermedades 
como el cólera, azotaron al mundo occidental en la década de 1830 y aún, hoy en 
día, sigue cobrando miles de vidas cada año. En 1900, en Estados Unidos de 
Norteamérica murieron más de 35000 personas por tifoidea (Hill, 1999, p 330). 
Datos más recientes señalan que en promedio mueren más de 500.000 personas 
por año por diarrea producto del consumo de agua contaminada (OMS, 2020). Esta 
es una de las principales razones que motivan el estudio de esta temática. 
 
 
Con base en los lineamientos de la OMS, en Colombia, es el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial quien por medio de la Resolución 2114 
del 22 de junio de 2007 establece y vigila todo lo relacionado con la calidad del agua 
para consumo humano de la población. 
 
 
El proyecto que se presenta está enfocado al desarrollo de un prototipo, que 
por medio de tecnologías enmarcadas dentro del IoT (Internet of Things), permite 
medir de forma eficiente algunas de las variables asociadas a la calidad de agua, 
particularmente, el agua que se consume en las instalaciones del Liceo Juan Ramón 
Jiménez, empresa del sector educativo ubicada en la zona rural de la ciudad de 
Bogotá, la cual no cuenta con suministro de agua potable proveniente de la red de 
acueducto, y que, por medio de una planta de tratamiento propia, obtiene y procesa 
toda el agua que requiere a diario. 
 
 
Actualmente, el Liceo Juan Ramón Jiménez requiere de un sistema de 
medición de la calidad del agua que trata internamente y con la que abastece a más 
de mil personas por día. Sumado a lo anterior, es sujeto de visitas regulares por 
parte la Secretaría de Salud Pública del distrito, quienes toman y analizan muestras 
del agua y determinan si esta cumple con los parámetros establecidos, lo cual puede 
acarrear sanciones económicas e incluso el sellamiento del establecimiento. Es por 
esto que el proyecto surge como una necesidad de resolver esta problemática en 
particular, que, por supuesto, no está desligada de una problemática mucho más 




Este prototipo y el estudio que se hará podría ser implementado en distintos 
escenarios en los cuales es pertinente o necesario evaluar la calidad de agua como: 
plantas de tratamiento públicas y privadas, proyectos de agricultura, industria, 
ganadería, etc. Sin mencionar, los miles de personas que obtienen el agua de pozos 
profundos, nacederos, ríos y quebradas para abastecer sus hogares, situación muy 







2.5 Objetivos de investigación 
 
 
2.5.1 Objetivo General 
 
 
Desarrollo de un prototipo para evaluar la calidad del agua en una planta de 
tratamiento privada, por medio de la medición del potencial de hidrógeno, 
conductividad eléctrica, turbiedad y temperatura, haciendo uso de tecnologías 
emergentes e Internet de las Cosas. 
 
 
2.5.2 Objetivos específicos 
 
• Determinar las condiciones de evaluación de las variables relacionadas 
con la calidad del agua que serán medidas con base en la disponibilidad 
de sensores y las necesidades de la empresa. 
 
• Determinar la tecnología necesaria relacionada a los sensores, 
actuadores y demás elementos para la medición de las variables 
establecidas, de acuerdo con las necesidades del proyecto.  
 
 
• Desarrollar el prototipo para la medición de las variables del agua y la 
interfaz de usuario donde se presentarán los datos, construyendo una 
solución acorde a las tecnologías emergentes. 
 
• Validar el funcionamiento del prototipo a partir de pruebas en el sitio 
donde se evidencie el comportamiento de la solución de conformidad con 




3. Capítulo dos – Antecedentes 
 
 
El uso de tecnologías enmarcadas dentro del IoT (Internet of Things) ha 
crecido de forma acelerada en la última década (Mello, 2021). Cada vez es más 
frecuente encontrar dispositivos de uso común que ahora están conectados a redes 
de intranet e internet, los cuales se pueden manipular y accionar de forma remota. 
Sumado a esto, el crecimiento de redes inalámbricas de media y baja potencia 
como: Zigbee, WiFi, redes móviles, entre otras, amplió la gama de aplicaciones del 
IOT a áreas como la medicina, la automatización, la robótica y la agricultura, donde 
se encuentran cada vez más proyectos enfocados a monitorear e incluso controlar 
las distintas variables de cada sistema en particular: presión, temperatura, voltajes, 
corrientes, humedad, etc. 
 
 
Dentro del campo de la agricultura, por ejemplo, encontramos proyectos 
como el de (Luna, 2020) en donde se diseñó un sistema de monitoreo de variables 
climatológicas para cultivos de aguacate por medio de tecnologías IoT. (Martínez, 
2020) desarrolló un sistema de control para las variables humedad relativa, 
temperatura y pH para la propagación vegetativa por medio sensores compatibles 
con IoT y lograr determinar la reproducción vegetativa que mejor pueda aprovechar 
el terreno para la cosecha de frutas de la región (Rojas, 2020). 
 
 
Uno de los campos de aplicación de tecnologías IoT en donde todavía falta 
mucho por explorar, es, justamente, el de la calidad de agua. Existe mucha literatura 
que habla sobre la importancia del tratamiento adecuado del agua para consumo 
humano, animal y para cultivos, incluso, estudios como el de (Rojas, 2020) muestra 
un análisis a gran escala de la calidad de agua potable en el departamento de 
Boyacá entre el año 2016 y 2019, donde se realizó el seguimiento de 522 
acueductos para determinar el índice de riesgo de calidad de agua IRCA, el cual es 
determinante para establecer la probabilidad de que una población determinada se 
contagie con alguna enfermedad asociada al consumo de agua. Sin embargo, 
proyectos de aplicación de tecnologías inalámbricas, sensores y microcontroladores 
son pocos en el país. 
 
 
Algunos de los trabajos que se encontraron al respecto son el de 
(Landazábal, 2017) en donde se hizo el prediseño de una red automática de 
monitoreo de la calidad del agua del rio Cauca. En este trabajo se analizaron los 
mejores sitios para realizar el monitoreo con base en las condiciones de 
conectividad, seguridad, caudal, etc. Se definieron los sistemas de soporte de 
sensores, de alimentación eléctrica, lectura y almacenamiento de datos, sistema de 




(Blanco, 2020) realizó una revisión detallada de sistemas de telemetría en 
ríos, enfocada al rio Magdalena, identificando las variables más relevantes a 
monitorear, las tecnologías utilizadas y algunos casos en concreto. 
 
 
(Arévalo, 2018) construyó un prototipo para realizar monitoreo de la calidad 
de agua subterránea en una localidad rural de un municipio de Boyacá, en la cual 
utilizó sensores de temperatura, turbidez, pH y GPS conectado a una placa Arduino 
Uno con conectividad inalámbrica a internet. Este sistema permitió la medición en 




Estos proyectos son apenas una pequeña parte de la gran cantidad de 
aplicaciones de las placas de hardware libre en distintas áreas del conocimiento, la 
industria y la tecnología, y, de igual forma, sirven como punto de partida para el 
desarrollo de soluciones de mayor complejidad y más eficaces a problemas reales 





4. Capítulo tres – Marco teórico 
4.1 El agua 
 
En este capítulo se abordan los conceptos teóricos que orientan el desarrollo 
del proyecto aplicado, en donde se hace relevante identificar en primer lugar las 
propiedades físicas y químicas del agua, y su importancia con base en los efectos 
que produce el consumo de esta cuando no es potable. Dado que el prototipo será 
usado en una planta de tratamiento plenamente reconocida y vigilada por las 
autoridades sanitarias de la ciudad de Bogotá, es fundamental reconocer la 
normativa que aplica al caso (resolución 2115 del 22 de junio de 2007) de forma. 
Más adelante se definen en detalle las variables que serán medidas por el prototipo, 
las cuales están presentes en la resolución mencionada, junto con los rangos de 
valores permitidos. Finalmente, dado que el prototipo está enmarcado dentro de las 
tecnologías emergentes como redes de internet, microcontroladores, y placas de 
hardware libre como Arduino Uno es importante describir el funcionamiento de esto. 
 
 
4.1.1 Propiedades físicas y químicas del agua 
 
El agua es un fluido, que estado puro, está compuesto por moléculas de H2O, 
dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, unidos por medio de enlaces de 
hidrógeno. Se presenta en la naturaleza en tres formas distintas: entre 0 y 100 
grados Celsius (líquido), por debajo de 0 grados Celsius (sólido/hielo) y por encima 
de los 100 grados Celsius en estado gaseoso (vapor de agua). 
 
Dentro de las propiedades físicas del agua se encuentran (Pradillo, 2016): 
• Es la única sustancia en la naturaleza que se presenta en los tres estados de 
la materia: líquido, sólido y gaseoso. 
• No tiene olor, sabor o color. 
• Tiene una capacidad calorífica alta, lo que significa que requiere absorber 
grandes cantidades de energía para elevar su temperatura. La capacidad 
calorífica del agua es: 4.184Jcm-3K-1. 
• Su tensión superficial es alta, aproximadamente 72 dinas/cm a 25 grados 
Celsius.  
Con relación a las propiedades químicas se tiene (Hill, 1999, p 325): 
• Debido a la configuración geométrica de sus enlaces la molécula tiene 
polaridad lo que hace posible hasta cuatro enlaces de hidrógeno con 
moléculas aledañas. 
• Se considera un solvente universal ya que en esta es posible disolver una 
gran cantidad de compuestos en distintos estados de la materia. 




• En su estado no puro se encuentran disueltos en ésta todo tipo de 
compuestos y organismos, como minerales, partículas sólidas y 
microrganismos.  
 
4.1.2 Agua potable y su importancia 
 
El planeta tierra se considera como el único en todo el sistema solar que 
cuenta con suficiente cantidad de agua para albergar vida en él, y aunque más de 
tres cuartas partes están cubiertas por esta, aproximadamente un 2% puede llegar 
a ser apta para el consumo (Hill, 1999, p 237). Lo anterior no implica además que 
ese pequeño porcentaje sea en su totalidad susceptible de ser ingerido de forma 
directa. Por sus propiedades como disolvente universal, especialmente de 
sustancias iónicas, el agua disuelve minerales, sales, partículas suspendidas en 
tierra y aire, entre otras cosas. Siendo estos los primeros agentes de contaminación.  
 
 
De igual forma, existen numerosos agentes que son causales de 
contaminación del agua, dentro de los que se destacan el vertimiento o filtración de 
desechos: industriales, agrícolas, químicos, basuras, sin mencionar, la presencia de 
gran variedad de microorganismos que proliferan y ocasionan enfermedades que 
en miles de casos conllevan a la muerte (OMS, 2019). 
 
 
Según la Organización Mundial de la Salud se calcula que al año mueren en 
promedio más de 502.000 persona por diarrea debido al consumo de agua 
contaminada, cifra que es sin duda alarmante y frente a lo cual se deben tomar 
medidas exhaustivas por parte de los gobiernos para garantizar que el agua potable 
esté al alcance de todas las personas. 
 
4.1.3 Efectos del consumo de agua contaminada en seres humanos: 
 
Cuando se habla de agua contaminada, se refiere en general a dos posibles 
situaciones: 
 
• Valores de una o más de sus propiedades físicas o químicas fuera de los 
máximos permitidos según las normas establecidas para cada población. 
• Presencia de microorganismos que pueden ocasionar efector adversos una 
vez que se consume. Siendo esta última la mayor causante de problemas de 
salud en la población. 
 
Algunas de las enfermedades más frecuentes en la población que consume 




• La esquistosomiasis: enfermedad grave provocada por lombrices 
parasitarias, debida principalmente al consumo de agua contaminada con 
heces humanas infectadas por el parásito (Schistosoma mansoni en las 
Américas) (OPS, 2021). 
 
• Colera: enfermedad infectocontagiosa del intestino provocada 
principalmente por los serotipos O1 y O139 de una bacteria llamada Vibrio 
cholerae (Mayo Clinic, 2021). Se manifiesta por medio de diarrea acuosa en 
abundancia que ocasiona altos grados de deshidratación en el cuerpo. 
 
 
• Disentería: consiste en la inflamación del intestino, principalmente el colon. 
Dentro de sus principales síntomas está la fiebre y la diarrea con presencia 
de moco y sangre en las heces, esta enfermedad, al igual que el cólera, 
puede ocasionar la muerte del paciente (Nmhealth, 2018). 
 
• Fiebre tifoidea: consiste en una infección que provoca diarrea y erupciones 
en la piel. Se debe principalmente a una bacteria llamada Salmonella typhi 
(Sánchez-Monje, 2021). 
 
4.1.4 Plantas de tratamiento de agua 
 
Las plantas de tratamiento de agua están diseñadas para procesar el agua 
que proviene de distintas fuentes como represas, ríos, cuencas y pozos profundos, 
y volverla apta para el consumo humano. 
 
 
En Bogotá, a mediados del siglo pasado, el crecimiento acelerado de la 
población promovió el nacimiento del primer megaproyecto para el abastecimiento 
de agua potable, denominado Sistema Chingaza (EAAB, 2021). En 1956 inicia la 
construcción de la planta de tratamiento Tibitoc, la que sería la principal 
infraestructura del sistema de acueducto de la ciudad de la época llegando a tener 
una capacidad de 10.4 metros cúbicos de agua por segundo. En la actualidad la 
ciudad cuenta con cinco plantas de tratamiento de agua, las cuales abastecen a los 
casi 7.2 millones de habitantes e incluso a poblaciones cercanas como la Calera. 
 
 
4.1.5 Normativa Colombiana 
 
En la actualidad, la resolución 2115 del 22 de junio de 2007 establece “las 
características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y 
vigilancia para la calidad del agua para consumo humano”, a la cual deben acogerse 
todas las plantas de tratamiento de agua públicas y privadas del país. 
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La resolución mencionada, en el capítulo dos, define las características física 
y químicas del agua para consumo humano, algunas de las cuales son el objeto 
fundamental de estudio de este proyecto. Se mencionarán inicialmente las que se 
consideran más relevantes y que son evaluadas de forma periódica por los 
organismos de control. 
 
 
4.2 Parámetros analizados según la Resolución 2115 del 22 de junio de 
2007 
 
Tabla 1. Variables y valores máximos permitidos para la calidad del agua 
Parámetro Valor aceptado 
pH 6.5 – 9.0 unidades 
Turbiedad Max. 2 UNT  
Conductividad Max. 1000µS/cm o 500ppm (TDS) 
Color Max. 15 UPC 
Cloro residual libre 0.3 a 2.0 mg/L 
Alcalinidad total Max. 200mg/L CaCO3 
Dureza total Max. 300mg/L CaCO3 
Fosfatos Max. 0.5 mg/L 𝑃𝑂4
−3 
Hierro total Max. 0.3 mg/L Fe 
Manganeso Max. 0.1 mg/L Mn 
Nitritos Max. 0.1 mg/L NO-2 
Coliformes total Presencia/ausencia 
Escherichia Coli Presencia/ausencia 
 
 
4.3 Variables que se medirán en el proyecto 
 
 
 Como se mencionó anteriormente, este es un proyecto que se desarrolló para 
y con el financiamiento del Liceo Juan Ramón Jiménez, lo cual significa que la 
decisión de qué variables debían ser medidas tuvo que considerar aspectos como: 
la necesidad particular de la empresa, el presupuesto otorgado y los sensores 
disponibles en el mercado. Desde donde se desprende igualmente el tipo de 
tecnología y de microcontrolador a usar. 
 
 
 Después de realizar diversas búsquedas de sensores para la medición de 
variables del agua, se identificaron a grandes rasgos dos grupos. El primer grupo lo 
conforman sensores muy especializados, que permiten la medición de una gama 
muy amplia de parámetros de forma descentralizada e independiente (Dastec, 
2021). Estos sensores, si bien ofrecen altos niveles de precisión, también suelen 
ser costosos y no permiten, necesariamente ser integrados en un solo sistema de 
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administración y consulta de datos. El segundo grupo de sensores, están diseñados 
para ser compatibles con placas de hardware libre como Arduino Uno y tienen la 
particularidad de ser de bajo costo en comparación con los sensores del primer 
grupo. Una de las principales desventajas de este último grupo de sensores es que 
son limitados con relación a la gran cantidad de variables sujetas a comprobación, 
especialmente las relacionadas con concentraciones químicas. Para ser más 
específicos, se encuentran disponibles en el mercado sensores de: potencial de 
hidrógeno, conductividad en TDS, turbiedad, temperatura, flujo de agua y nivel de 
agua, siendo, las cuatro primeras, indicadoras de la calidad del agua y el objeto de 
estudio de este proyecto. 
 
 
4.3.1 Potencial de hidrógeno 
 
También conocida como alcalinidad o acidez, se refiere a las 
concentraciones de iones de hidronio de una solución (Hill, 1999, p 186). Así, por 
ejemplo, si una sustancia tiene una concentración de iones de hidronio de 1𝑥107 
moles por litro se dice que su pH es 7, lo que justamente se refiere al pH del agua 
pura. De esta forma se define la escala de pH donde los valores van desde 0 a 14, 
siendo 7 un pH neutro. Por debajo de 7 son consideradas ácidas y por encima 
básicas. Con relación a la calidad del agua, el nivel de pH es importante ya que 















La conductividad eléctrica es la capacidad de un elemento para permitir el 
flujo de cargas eléctricas a través de este. También es una medida de la 
concentración de iones disueltos en una sustancia (Boyd, 2017). El agua en su 
estado puro no contiene iones disueltos por lo que su conductividad en muy baja. 
En el Sistema Internacional de Unidades la conductividad se mide en siemens por 
centímetro S/cm, aunque una medida más acorde son los micro siemens µS/cm. El 
agua pura tiene una conductividad de 5.5µS/m. En agua dulce, muchas veces se 
utiliza la cantidad de total de sólidos disueltos (TDS) presentes como una medida 
indirecta de la conductividad, las cuales tienen una relación de equivalencia. 
 
 
En grados americanos se cumple: 
2𝜇𝑆
𝑐𝑚





La turbiedad o turbidez es una medida de la perdida de transparencia del 
agua debido a la concentración de partículas suspendidas en esta, algunas de las 
más comunes, arcilla, sedimento, materia orgánica e inorgánica, así como otros 
microorganismos microscópicos (Carpio, 2007). Se considera a la turbiedad como 
un fenómeno óptico relacionada con la dispersión de la luz en presencia de 
partículas lo que hace que sea absorbida en lugar de transmitida a través del líquido. 
Mientras mayor sea la cantidad de sólidos en estado de suspensión mayor será la 
turbiedad, por esta razón es un buen indicador de la calidad del agua ya que permite 
establecer los niveles de filtrado necesario para volverla apta para el consumo 
humano. La turbiedad se mide en NTU´s (Nephelometric Turbidity Unit). Según la 
Organización Mundial de la Salud, el valor máximo de turbiedad del agua para 
consumo humano es de 1 NTU (Lenntech, 2021), sin embargo, dentro de la 












Desde el punto de vista de la teoría cinético molecular, la temperatura en una 
medida de la energía interna de un sistema producto del movimiento de las 
moléculas que lo componen (Olmo, 2017). Un sistema que recibe energía en forma 
de calor aumentará el movimiento o la agitación de sus componentes, lo que 
aumenta la energía interna, y, por ende, la temperatura. Las unidades de la 
temperatura son, grados Celsius, grados Fahrenheit y Kelvin. Los distintos estados 
de la materia en la que se encuentra el agua dependen enteramente de las 
condiciones de temperatura de esta, así, por ejemplo, a nivel del mar la temperatura 
de ebullición es de 100 grados Celsius, sin embargo, este valor disminuye conforme 
la presión atmosférica lo hace. 
 
 
Con relación al tratamiento y almacenamiento de agua potable, se considera que la 
temperatura debe permanecer siempre por debajo de los 15 grados Celsius, para 
evitar el desarrollo de microorganismos perjudiciales para la salud (Pradillo, 2016). 
De igual forma, la solubilidad del agua depende de la temperatura, a mayor 
temperatura menor solubilidad y viceversa. 
 
4.4 Internet de las cosas IoT 
 
Existen distintas interpretaciones o definiciones de lo que es el Internet de 
las Cosas (IoT) o Internet Of Things. En términos simples, IoT se conoce como una 
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infraestructura que es capaz de auto configurarse y que funciona con base en 
protocolos y estándares que permiten que distintos objetos de uso común, e incluso 
no común, se puedan integrar a las redes de datos e interactuar entre ellos 
(Abaladejo, 2017, pp 31).  
 
Dentro del mundo del IoT existen tres elementos o dispositivos que son 
fundamentales: 
 
• Sensores: permiten la recolección de todo tipo de datos, que, por lo general, 
son variables físicas y químicas que serán enviadas entre dispositivos, hacia 
servidores locales o remotos.  
 
• Actuadores: son dispositivos que tienen la capacidad de realizar alguna 
acción, que puede ser ejecutada con base en un valor o rango de valores de 
un sensor, por ejemplo: apertura de una ventana con base en la temperatura 
de un cuarto. 
 
 
• Microcontroladores: los microcontroladores son circuitos integrados 
programables que tienen la capacidad de procesar y almacenar información 
digital, así como de interactuar con elementos externos (Hernández, 2014). 
Así por ejemplo un microcontrolador puede verse como un conjunto de 
microprocesador CPU, memoria de datos tipo RAM, memoria programable 
tipo ROM/EPROM/EEPROM/Flash, convertidor Análogo/Digital, oscilador, 




Algunas de las familias más comunes de microcontroladores son: Freescale, 
Microchip con sus PICS y ATMEL, estos últimos, muy utilizados en placas de 
hardware como Arduino. 
 
 




Una de las principales ventajas del uso de tecnologías inalámbricas, 
combinadas con placas de desarrollo libre, es la flexibilidad y variedad de proyectos 
de telemetría que se pueden desarrollar gracias a la compatibilidad con gran 
cantidad de sensores disponibles en el mercado, que además son por lo general, 
de bajo costo. Tal vez el más reconocido es Arduino, el cual, es toda una plataforma 
de desarrollo que se basa en una placa electrónica de hardware libre que cuenta 
con un microcontrolador que se puede reprogramar, y un conjunto de conectores 
 
27 
hembra para la conexión de todo tipo de elementos electrónicos como resistencias, 
leds, potenciómetros, y una variedad de sensores y actuadores analógicos y 
digitales (Arduino, 2021). En el mercado existen distintas versiones oficiales (y no 
oficiales) de placas Arduino, que responden a necesidades particulares del usuario, 
una de las más populares, el Arduino Uno, que utiliza un microcontrolador 
ATmega328 de la compañía Atmel. 
 
 
Estos microcontroladores utilizan una arquitectura tipo AVR, los cuales están 
basado en la arquitectura Harvard. Estos cuentan con procesadores de doble bus, 
uno para leer las instrucciones que se ejecutan y otro bus para leer y escribir los 
datos (López, 2016). 
 
 
4.6 Placa Arduino Uno 
 La placa Arduino Uno está compuesta por un microcontrolador basado en el 
popular chip ATmega 328P, el cual cuenta con catorce pines digitales que pueden 
ser configurados como entradas o salidas, donde seis de estas pueden ser 
utilizadas como salidas PWM, también cuenta con seis entradas analógicas, un 
resonador cerámico, puerto USB, entrada de alimentación, una cabecera ICSP y 
botón de reseteo (Arduino, 2021). Esta placa, que es muy popular en el mercado, 
se caracteriza por ofrecer un primer escenario para los que inician en el desarrollo 
de todo tipo de proyectos de electrónica y robótica, gracias a su versatilidad y 
entorno de programación amigable con el usuario. 
 
 
 Por medio de los pines incorporados es posible conectar una gran variedad 
de dispositivos y sensores como: leds, potenciómetros, fotorresistencias, gran 
variedad de sensores, otros módulos como: GSM, bluetooth, GPS, pantallas lcd, 















5. Capítulo Cuatro – Metodología 
 
 
Acorde con el objetivo general de este trabajo y en respuesta a la pregunta 
orientadora, la metodología que se utilizará es el método iterativo incremental 
orientado a objetivos (Videla, 2021), la cual permite retomar algunos procesos en 
distintas etapas y realizar ajustes, correcciones o mejoras en caso de ser requerido. 
Las etapas en las que se divide el desarrollo del proyecto son: 
 
5.1 Etapa 1 - Documentación 
 
 
Esta primera etapa comprende una serie de actividades enfocadas a dar 
sustento teórico al proyecto, en donde se aborda un análisis más profundo de la 
problemática y la revisión del marco conceptual, haciendo énfasis en la definición 
de calidad del agua desde el punto de vista de normativa vigente para Colombia 
(Resolución 2115 del 22 de junio de 2007). De igual forma, esta etapa de 
documentación permite identificar el conjunto de variables que se medirán, sus 
características principales y el tipo de sensores disponibles en el mercado, los 
cuales deberán ajustarse a las necesidades puntuales de la empresa. En este orden 
de ideas las actividades específicas que comprenden esta etapa y que dan 
respuesta al primer y segundo objetivo específico son:  
 
• Análisis del problema y revisión de marco teórico 
 
• Determinación de las variables que se medirán. 
 
• Redacción del documento 
 
 
5.2 Etapa 2 – Diseño 
 
 
Esta segunda etapa tiene como base la información recogida en la etapa de 
documentación, en donde, una vez establecidas las variables a medir y el conjunto 
de sensores disponibles, se inicia el proceso de selección de la tecnología requerida 
para dar solución al problema, siendo fundamental escoger el microcontrolador, los 
sensores de medición, el tipo de conectividad a la red y la plataforma de 
visualización de las variables para el operario de la planta de tratamiento de agua 
de la empresa. Esta etapa comprende además el diseño del circuito, un primer 
proceso de calibración de sensores y se inicia la programación del microcontrolador. 
De esta forma se desarrollan el segundo y parte del tercer objetivo específico. Las 




• Determinación de la tecnología necesaria para la medición de las variables 
 
• Diseño del circuito y calibración de sensores 
 
• Programación del microcontrolador 
 
• Redacción del documento 
 
 
5.3 Etapa 3 - Programación y pruebas iniciales 
 
 
En esta etapa se continua con el proceso de programación del microcontrolador, 
evaluando posibles errores, lo cual permitirá hacer pruebas iniciales del 
funcionamiento del prototipo, relacionadas con la lectura y procesamiento de los 
datos recibidos desde los sensores. De igual forma se realizan pruebas de 
conectividad a la red por medio del protocolo y el direccionamiento ip respectivo. 
Las actividades específicas, que responden a parte del tercer objetivo específico 
son: 
 
• Programación del microcontrolador 
 
• Pruebas iniciales de funcionamiento y conectividad 
 
• Redacción del documento 
 
 
5.4 Etapa 4 - Entorno de visualización 
 
Siguiendo con el desarrollo del tercer objetivo específico, en esta etapa se 
desarrolla el sistema de visualización de las variables, lo cual involucra la instalación 
y configuración del servidor remoto (Web/Base de datos) y la construcción del 
dispositivo real según el diseño realizado. De igual forma, esta etapa comprende 
pruebas de funcionamiento y conectividad del prototipo fuera de la red de la 
empresa, siendo fundamental para identificar posibles errores en la programación, 
calibración o conexiones internas. Las tareas de esta etapa son: 
 
• Instalación del servidor de base de datos y web 
 
• Creación de la base de datos que almacenará los datos procesados y 
creación de la aplicación web de consulta. 
 




• Pruebas de funcionamiento y conectividad 
 
• Redacción del documento 
 
 
5.5 Etapa 5 - Validación/Resultados 
 
 
Con el fin de establecer que el sistema en conjunto funciona de manera 
adecuada y que responde a la problemática objeto de estudio, se plantea en esta 
etapa la validación sistemática de la solución por medio de mediciones sucesivas 
(una cada día durante una semana) de una muestra de agua tratada en la planta de 
la empresa y estando conectado el prototipo a la red LAN. De manera general las 
tareas que definen esta etapa son:  
 
• Calibración de los sensores 
 
• Validación del funcionamiento a partir de pruebas en sitio 
 
• Toma de evidencias 
 
• Redacción del documento 
 
 
5.6 El proceso de validación  
 
 




1. Conexión de la placa a la red LAN de la empresa por medio del escudo 
ethernet. 
 
2. Conectividad del dispositivo con el servidor web y de base de datos 
 
3.  Envío de la información al servidor de base de datos 
 
4. Visualización de los datos mediante un navegador web desde la red LAN 
 
5. Visualización de los datos mediante un navegador web desde internet por 
medio de la dirección ip pública de la empresa 
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6. Calibración de los sensores y medición de las cuatro variables de una 
muestra de agua después de pasar por el proceso de potabilización. 
Comparación de los resultados con los valores permitidos dentro de la norma. 
 
 
Una vez que se han concluido de manera satisfactoria el proceso de 
validación es posible afirmar que el sistema de medición responde o da solución al 
problema planteado, el cual se puede resumir en la ausencia de un sistema de 





5.7 Cronograma de actividades 
 
 
En la siguiente tabla se observa el cronograma que se debe seguir para 
cumplir con las etapas cinco etapas de la metodología, y, por consiguiente, con el 
desarrollo completo de los objetivos del proyecto. 
 
 














Análisis del problema y revisión de 
marco teórico 
X           
Determinación de las variables a 
medir y la tecnología necesaria 
para hacerlo. 
X X         
Diseño del circuito y calibración de 
sensores 
X X         
Programación del 
microcontrolador y pruebas fuera 
de sitio 
  X X       
Parametrización de la plataforma 
de visualización web y pruebas de 
conectividad 
    X X     
Desarrollar el prototipo con base 
en los sensores escogidos y el 
circuito diseñado 
      X X   
Validar el funcionamiento del 
prototipo por medio de pruebas en 
sitio. 
        X X 










En la siguiente tabla se presenta una relación estimada de los recursos que 
se invirtieron para el desarrollo del proyecto. 
 
 
Tabla 3. Relación de recursos invertidos 
RECURSO DESCRPCIÓN PRESUPUESTO 
Equipo Humano 




Equipo y Software 
Computador N/A 
Software Arduino N/A 
Placa Arduino Uno Rev. 3 Genérica 
 $                    
40.000  
Escudo Ethernet para Arduino Uno 
(W5100) 
 $                    
32.000  
Pantalla LCD 20X4 2004A 
 $                    
24.000  
Módulo conversor I2C para pantalla 
LCD 
 $                      
7.500  
Sensor de turbiedad SEN0189 
DFROBOTS 
 $                    
54.000  
Kit sensor de pH SEN0161-V2 
DFROBOTS 
 $                  
227.000  
Sensor de temperatura DS18B20 
sumergible 
 $                    
12.000  
Sensor de conductividad SEN0244 
DFROBOTS 
 $                    
70.000  
Fuente DC 9V/1A 
 $                    
15.000  
Fuente de alimentación para 
protoboard 
 $                      
6.000  
Caja de paso eléctrica 




Buffer de calibración de 
conductividad 
 $                  
115.000  
Buffer de calibración pH 





Bases de datos en convenio con la 
Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia, bibliografía propia y 
recursos web públicos 
N/A 
Total   








6. Capítulo Cinco – Resultados 
 
 
En esta sección se presenta como resultados el desarrollo de cada una de las 
etapas de la metodología, las cuales, a su vez, permiten dar respuesta a los 
objetivos planteados en este proyecto y atiende a la problemática identificada. En 
primer lugar, se definen las variables que serán medidas, acorde con lo descrito 
previamente en el marco teórico. En segundo lugar, se presenta el diseño general 
del sistema, la tecnología necesaria para realizar construir el prototipo 
caracterizando cada elemento, el tipo de configuración del servidor remoto de 
almacenamiento y visualización y protocolos utilizados. En tercer lugar, se hace 
una descripción detallada del algoritmo que representa a la solución, la 
codificación del microcontrolador y del servidor remoto, de forma que este 
proyecto pueda ser referenciado y reproducido por otros investigadores 
interesados en la temática. Finalmente, se realiza el proceso de validación de la 
solución completa, en donde se presentan los resultados obtenidos en un periodo 
de una semana para las variables de la calidad del agua de la planta de 
tratamiento, siendo contrastados con los valores permitidos por la norma vigente. 
 
 
6.1 Elección de las variables del sistema 
 
 
Con relación a la primera etapa, después de haber realizado la construcción 
del marco teórico relacionado con el problema que es objeto de estudio de este 
proyecto y, teniendo en cuenta los objetivos planteados y los requerimientos de la 
empresa, se determinó que las variables asociadas a la calidad del agua que se 
medirán son: 
 
• Temperatura en grados Celsius 
 
• Conductividad en TDS 
 
• Turbiedad en NTU 
 
• Potencial de hidrógeno pH  
 
 
6.2 Diseño de la solución con base en el análisis de la información 
 
 
A continuación, se encuentra una descripción general del sistema 
desarrollado en este proyecto, el cual permite realizar la medición en tiempo real 
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y centralizada de las variables potencial de hidrógeno, conductividad en TDS, 
turbiedad y temperatura: 
 
 
 El sistema se compone de un prototipo compuesto de: 
 
1. Un microcontrolador conectado a la red LAN de la empresa 
 
2. Conjunto de sensores de calidad de agua 
 
 
3. Servidor web y de base de datos 
 
4. Aplicación web de visualización 
 
 
El conjunto de sensores y microcontrolador se denomina prototipo. 
 
Figura 3. Diseño general del sistema. 
Fuente: el autor 
 
 
La solución cuenta con una serie de sensores específicos para la medición 
de las variables asociadas a la calidad del agua (turbiedad, conductividad TDS, 
potencial de hidrógeno pH y temperatura) que envían los datos a un 
microcontrolador Arduino Uno conectado a internet por medio de un escudo 
ethernet compatible con Arduino Uno. Los valores de las magnitudes se capturan 
y muestran al usuario por medio de un servidor web interno del microcontrolador 





6.3 Tecnología necesaria para la construcción e implementación del 
sistema de medición 
 
 
Con base en el desarrollo de las etapas definidas en la metodología y 
acorde con el diseño presentado en la sección 6.2 (figura 3) los componentes que 
se utilizaron para la construcción del prototipo fueron: 
 
• Sensor de temperatura sumergible 
 
• Sensor de conductividad en TDS 
 
• Sensor de turbiedad en NTU 
 
• Sensor de potencial de hidrógeno PH 
 
• Microcontrolador Arduino Uno 
 
• Escudo ethernet 
 
• Fuente de poder para protoboard 
 
• Baquela universal perforada 
 
• Adaptador de corriente directa 9V/1ª 
 
• Pantalla LCD 20X4 
 
• Conversor I2C para pantalla LCD 
 
• Caja de paso plástica 
 
 
6.3.1 Microcontrolador Arduino Uno original o genérico 
 
 
Esta placa cuenta con un microcontrolador ATMEGA328P que tiene 14 
pines digitales de entrada/salida, 6 entradas analógicas, resonador cerámico de 
16MHz de frecuencia, conexión USB, entrada de alimentación de 7 a 12V, 
conectores para ICSP y botón de reinicio (Arduino, 2021). 
El chip ATmega328 tiene una memoria flash de 32KB, SRAM de 2KB, EEPROM 






Figura 4. Placa Arduino Uno/Genuino 
Fuente: https://arduino.cl/arduino-uno/ 
 







6.3.2 Escudo ethernet (Arduino Ethernet Shield) 
 
 
Este escudo cuenta con un chip W5100 y permite la conexión a internet de 
las placas Arduino Uno y Arduino Mega gracias a la integración de los protocolos 
TCP/IP y UDP. Tiene un conector RJ-45 con un transformador de línea integrado, 
ranura micro-SD y conexión SPI para la comunicación serial con el chip 
ATMEGA328P (Ahedo, 2021). 
 
 
Este módulo cuenta con una serie de leds indican el funcionamiento: 
 
• PWR: indica si el escudo está encendido o apagado 
• TX y RX: indica si el escudo está enviando o recibiendo datos 
respectivamente 
• COLL: indica si en la conexión hay colisiones de red 
• FULLD: conexión full dúplex 
• 100M: indica si la conexión de red es a 100Mbps o en caso apagado a 
10Mbps. 
• LINK: indica que el escudo tiene enlace de red y parpadea cuando envía o 
recibe datos. 
 






6.3.3 Sensor de potencial de hidrógeno pH  
 
 




Este sensor analógico está diseñado para medir el nivel de pH de una 
solución, lo que indica su nivel de acidez o alcalinidad. Cuenta con una placa 
convertidora de señal (Transmitter) y un conector de prueba BNC con un rango 
de detección de 0 a aproximadamente 14, rango temperatura entre 5 y 60°C, 












6.3.4 Sensor de turbiedad  
 
Para la medición de esta variable se utilizó el Gravity Turbidity sensor V1.0 
de la marca DFROBOT. 
 
 
Este sensor determina la calidad del agua en función de la turbiedad de 
una muestra de esta. Utiliza luz para detectar la cantidad de partículas 
suspendidas midiendo la transmitancia de la luz y la tasa de dispersión, las cuales 
dependen de la cantidad de sólidos suspendidos disueltos TSS. A mayor TSS el 
nivel de turbiedad aumenta. Este sensor puede enviar los datos a la salida en 






• Voltaje de operación: 5V DC 
• Corriente máxima de operación: 40Ma 
• Tiempo de respuesta: menor a 500ms 
• Voltaje de salida: 0 a 4.5V 
• Temperatura de operación: entre 5 y 90°C 
• Temperatura de almacenamiento: entre -10 y 90°C 
 
Figura 8. Sensor de turbiedad y relación de voltaje 
Referencia SKU SEN0189 
Fuente: https://wiki.dfrobot.com/Turbidity_sensor_SKU__SEN0189  
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En la figura 8 se observa una imagen del sensor y la board de conversión. 
También se muestra una gráfica empírica de la relación entre el voltaje de salida 
del sensor y el valor de turbiedad en NTU, donde se obtiene 0 para 4.2V. 
 
 
Teniendo en cuenta que, según el fabricante, cuando el sensor está en agua 
pura (visiblemente clara) el valor de turbiedad debe ser menor a 0.5 y el voltaje de 
salida debería estar en el rango entre 3.8 y 4.4 voltios. 
 
6.3.5 Sensor de conductividad TDS  
 
Para la medición de esta variable se utilizó el Gravity Analog TDS Sensor. 
Este sensor indica la cantidad total de sólidos solubles disueltos en el agua TDS 
(Total Dissolved Solids). En términos generales, mientras mayor es la cantidad de 
sólidos solubles menos limpia se considera por lo que es un indicador muy 
utilizado para determinar la calidad de esta. 
Características: 
 
• Voltaje de operación: entre 3.3 y 5.5V 
• Voltaje de salida: entre 0 y 2.3V 
• Corriente de operación: entre 3 y 6mA 
• Rango de medición TDS:  0 a 1000ppm (partículas por millón) 
• Precisión: ±10% F.S a 25°C 
 







6.3.6 Sensor de temperatura sumergible DS18B20 
 
El DS18B20 es un sensor digital de temperatura que se comunica por 
medio de un bus de un cable (1-Wire Bus) que solo requiere una línea de datos y 





• Tecnología 1-Wire que usa solo un pin para la comunicación 
• Rango de medición: -55 a 125°C 
• Precisión: ±0.5°C 




Figura 10. Sensor digital de temperatura DS18B20. 










Figura 11. Fuente DC con salida 9V y corriente 1ª 
Fuente: https://sandorobotics.com/producto/hr0177-12/ 
 
- Fuente para protoboard con salidas a 5 y 3.3V, con entrada de 7 a 12V 
 






6.3.8 Pantalla LCD 20x4 
 
 Esta pantalla cuenta con cuatro filas y veinte columnas para la visualización 
de la información de las variables. Está conectada a un convertidor I2C que 
permite hacer la conexión con el microcontrolador utilizando solo dos canales. De 
esta manera, aunque el dispositivo no cuente con conexión al servidor el operario 









6.3.9 Servidor remoto 
 
 
Este proyecto requiere la implementación de un servidor de base de datos que 
permita el almacenamiento del conjunto de datos obtenidos por los sensores y 
procesados por el microcontrolador. De igual manera requiere de un servidor web 
para la publicación de una aplicación de consulta de los datos en tiempo real por 
parte del operario de la planta. Para lo anterior se adecuó una de las máquinas 




• Sistema operativo: Windows Server 2012R2 
• Memoria RAM: 8GB 
• Disco duro: 80GB 
• Procesador: cuatro núcleos a 2.9GHz 
• Servidor WAMP v.3.2.3 con Gestor de base de datos MySQL 5.7.31 





Los valores de las variables pueden ser consultados en tiempo real desde 
cualquier navegador web de equipos que se encuentren en la misma red que el 
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Arduino e incluso desde una red externa haciendo el redireccionamiento de 
puertos correspondiente en el router, para lo cual se requiere una ip pública fija 
en este y una ip privada estática en el escudo. 
 
 
6.3.11 Protocolos de comunicación 
 
 
A continuación, se presenta una descripción de los diferentes tipos de protocolos 
que están presentes en el sistema de medición desarrollado: 
 
• Para la programación de la placa Arduino y el escudo ethernet se requiere 
una conexión USB con el computador donde está el IDE instalado (The 
open-source Arduino Software).  
• La placa Arduino Uno cuenta internamente con un convertidor a 
comunicación serial que permite cargar el sketch (programa) al 
microcontrolador. 
• La comunicación entre el microcontrolador y el chip W5100 del escudo 
ethernet se realiza por medio de una conexión serial usando el bus SPI (a 
través de la cabecera ICSP). Para lo cual utiliza los pines digitales del 10 
al 13 (Ahedo, 2021). 
• Para la conexión a internet se utiliza el protocolo Ethernet, TCP/I`P 
• Para la visualización de la información por medio de un navegador web se 
utiliza el protocolo HTTP. 
 
6.4 Diseño y conexión del circuito del sistema de medición 
 
 
En primer lugar, se conecta el escudo ethernet con el Arduino Uno como 




Figura 14. Conexión del Arduino Uno con el escudo ethernet 
Fuente: https://scidle.com/es/como-usar-el-ethernet-shield-de-arduino/ 
El circuito con la conexión entre las dos placas se muestra en la siguiente figura. 
 
Figura 15. Circuito de conexión del escudo ethernet y la placa Arduino Uno 
Fuente: el autor 
Las conexiones por medio de cables de la figura anterior son equivalentes 
a la de las dos placas unidas físicamente (Escudo sobre Arduino) (Espruino, 
2017). 
El circuito general del prototipo, incluido los sensores se muestra en la 




Figura 16. Conexión del prototipo 
Fuente: el autor 
6.5 Síntesis de la conexión 
 
 
En la siguiente tabla se presenta un resumen con los elementos más 
relevantes del circuito de conexión del prototipo. 
 
 
Tabla 4. Elementos del circuito del prototipo 
Elemento Descripción 
Conectores negros Conexión a tierra 
Conectores azules Envío de datos de los sensores a las 
entradas del microcontrolador 
Conectores rojos Alimentación de 5V para sensores y 
de 9V para las placas 
Sensor DS18B20 Mide la temperatura del agua por 
inmersión 
Sensor SEN0244 Mide la conductividad del agua en 
TDS 
Sensor SEN0189 Mide la turbiedad del agua por 
cambios en el voltaje 
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Sensor SEN0161-V2 Mide el potencial de hidrógeno pH del 
agua 
Placa Arduino Uno Permite recibir, procesar y enviar al 
servidor remoto los valores de las 
magnitudes referentes a la calidad del 
agua 
Escudo ethernet Permite hacer la conexión del 
prototipo a la red corporativa 
 
 
6.6 Programación del microcontrolador y procesamiento de las señales 
de los sensores 
 
En esta sección se presenta la lógica de la programación realizada al 
microcontrolador, así como el código completo de la solución a nivel del prototipo 
y del servidor remoto. 
 
6.6.1 Algoritmo de funcionamiento del sistema de medición 
La estructura del programa para el microcontrolador es la siguiente: 
1. Carga de librerías necesarias para el funcionamiento de cada componente. 
2. Definición de variables, constantes e instancias y asignación de entradas 
del microcontrolador. 
3. Definición de parámetros de red del escudo ethernet (dirección ip, MAC 
address, ip de la puerta de enlace y dirección ip del servidor remoto) 
4. Inicio de la conexión a la red, serial e inicialización de sensores 
5. Lecturas analógicas/digitales provenientes de los sensores 
6. Procesamiento de las señales (conversión de voltajes) 
7. Presentación de los datos en pantalla LCD 
8. Envío de los datos al servidor remoto 
La estructura del programa del lado del servidor es: 
1. Definición de variables (las mismas del programa del microcontrolador) 
2. Lectura de los datos provenientes del prototipo 
3. Conexión con la base de datos 
4. Inserción del registro en la tabla que lleva el histórico 
5. Actualización del registro en la tabla que tiene el último registro (tiempo 
real) 
6. Carga de librerías asociadas al envío de correo electrónico 
7. Definición de parámetros de la cuenta de correo saliente 
8. Ciclo de validación de los datos registrados 
9. Envío de correo electrónico de alerta al operario de la planta en caso de 





6.6.2 Diagrama de flujo 
 
 
En la siguiente figura se presenta el diagrama de flujo de datos del sistema, 
el cual incluye las dos estructuras de programación definidas anteriormente. 
 
Figura 17. Diagrama de flujo del sistema.  





6.6.3 Programa del microcontrolador (sketch) 
 









4. Definición de parámetros de red del escudo ethernet (dirección ip, MAC 
address, ip de la puerta de enlace y dirección ip del servidor remoto) 
5.  
 




7. Lecturas analógicas/digitales provenientes de los sensores y 




















Código auxiliar para el proceso de promedio del sensor de turbiedad: 
 
Este último código trabaja en conjunto con el procesamiento de la señal 
analógica recibida del sensor de turbiedad, en donde, por medio de un ciclo For 
se toman 800 muestras, se convierte a voltaje de salida y luego se suman. Este 
valor total se divide entre el número total de muestras (800) y da como resultado 
el promedio, que se almacena temporalmente en la variable volt. Luego por medio 
de la variable de punto flotante round_to_dp se truncan las posiciones decimales 
en las variables del microcontrolador para hacer más eficiente el proceso, en la 
medida en que no se envían todos los decimales calculados sino una o dos 
posiciones, como es este caso. 
 
 
Es así como in_value es la variable volt con todos sus decimales y 
decimal_place es el numero de posiciones a conservar después de la coma. Y, 
finalmente, se llama a round_to_dp después de calcular el promedio y se asigna 
este último valor truncado a volt (voltaje de turbiedad). 
 
 
6.6.4 Programa en el servidor remoto 
 
 
 Una vez que los datos son enviados al servidor desde el Arduino Uno 
usando el método GET, en el servidor local, el archivo insert2.php realiza una serie 
de procesos para completar el proceso. 
 
1. Definición de variables (las mismas del programa del microcontrolador) y 





































6.6.5 Presentación del prototipo real desarrollado 
 
De acuerdo con el diseño de conexión presentado en la figura 16 y la lista 







Figura 18. Prototipo para la medición de la calidad del agua 
Fuente: el autor  
 
Figura 19. Vista frontal del prototipo. 




El contenedor permite almacenar todas las tarjetas convertidoras, el 
Arduino Uno con el escudo ethernet y la fuente para protoboard, dejando 
únicamente las puntas de medición fuera de esta.  
 
 
Figura 20. Conexión del Arduino Uno a los sensores, tierra y alimentación 
Fuente: el autor 
 
Figura 21. Conexión a la fuente de alimentación.  
Fuente: el autor 
 
6.6.6 Validación del sistema (prueba completa de funcionamiento) 
 Las siguientes pruebas se realizan con una muestra de agua de la planta 
después de haber cumplido con todo el proceso de tratamiento a nivel interno. 
La siguiente figura es una fotografía del tanque final de la planta de tratamiento 
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de donde se toma la muestra de agua para la validación de la solución. El 
prototipo de se encuentra conectado al puerto USB del computador y a la red de 
la empresa por medio del puerto ethernet. 
 
 
Figura 22. Tanque de agua potable de la planta de tratamiento. 
Fuente: el autor 
 
En la figura 23 se ve el prototipo realizando la medición de una muestra de 
agua obtenida del tanque final de distribución de agua. Todos los sensores están 




Figura 23. Prototipo midiendo calidad del agua en sitio.  
Fuente: el autor 
A continuación, se abordará la validación paso a paso siguiendo el proceso 
definido en la última etapa de la metodología. 
 




La conexión del prototipo a la red de la empresa se valida en la tabla de 
asignación de direccionamiento ip para el segmento escogido 
(192.168.40.0/24). Como se observa en la siguiente figura, la MAC address 
del prototipo (00:aa:bb:cc:de:02) tiene asignada la ip 192.168.40.100 lo que 




Figura 24. Tabla de asignación de ip por DHCP en el firewall interno 
2. Conectividad del dispositivo con el servidor web y de base de datos 
 
Una vez que se garantiza que el prototipo está conectado a la red empresarial, se 
debe validar que envíe los datos al servidor remoto, el cual está en un segmento 
de red distinto. En la siguiente figura se observa, por medio del monitor serial, que 
el prototipo se conecta con el servidor remoto y hace el envío del arreglo de datos 
(Envío de datos, conectando…, Envío éxito). Este resultado se valida también más 
adelante en la base de datos, como registros insertados (Figura 27). 
 
Figura 25. Validación del envío de los datos al servidor gracias a la conexión 
ethernet.  
Fuente: el autor. 
3.  Envío de la información al servidor de base de datos 
 
Después de observar los datos en la pantalla LCD y de ver en el monitor 
serial que estos fueron enviados con éxito, se valida en la tabla variables que 
estos fueron guardados, en promedio, cada cinco segundos. Esto se muestra 




Figura 26. Tabla en donde se guarda el histórico de los datos enviados desde el 
prototipo. 
Fuente: el autor 
 Acorde con lo anterior, también se evidencia que el último registrado se 
mantiene actualizado en la tabla actual (figura 28). Este registro es el que se 





Figura 27. Tabla que actualiza los últimos datos enviados por el prototipo. 
 
4. Visualización de los datos mediante un navegador web desde la red LAN 
Se diseñó una aplicación web sencilla que permite conocer en tiempo real 
el valor del último registro en la base de datos asociado al arreglo enviado por 
el prototipo. En la siguiente figura se observa la consulta desde un navegador 
web estando el usuario en la red LAN de la empresa. 
 
 
Figura 28. Aplicación web de consulta de los datos en tiempo real (red local).  
Fuente: el autor 
5. Visualización de los datos mediante un navegador web desde internet por 
medio de la dirección ip pública de la empresa. 
En la siguiente imagen se muestra el funcionamiento de la aplicación web 
de consulta desde una red externa a la empresa. El acceso ser realiza a través 
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de la ip pública y un puerto de entrada específico. Para lo anterior fue necesario 
establecer el direccionamiento de puertos al interior del firewall y la creación 
de la respectiva política de acceso. 
 
 
Figura 29. Aplicación web de consulta de los datos en tiempo real (red remota).  
Fuente: el autor 
6. Calibración de los sensores y medición de las cuatro variables de una 
muestra de agua después de pasar por el proceso de potabilización. 
Comparación de los resultados con los valores permitidos dentro de la 
norma. 
 
El último registro de datos en el cual estuvieron los 4 sensores dentro de la 
muestra de agua fue el id:1320 cuyos valores son: 




Temperatura: 16.87 ºC 
De las medidas anteriores se tiene que: 
• El valor de potencial de hidrógeno se encuentra por debajo del rango 
aceptable (6.5 – 9.0) unidades. Frente a esto, el operario de la planta 
manifiesta que el personal que realiza las visitas de inspección por parte 
de la Secretaría de Salud considera aceptable el pH desde el valor 6.0. 
• El voltaje de salida asociado a la turbiedad está dentro del rango de 
referencia del fabricante del sensor (3.8 a 4.5 voltios) indicando que el agua 




• El valor de la conductividad se encuentra por debajo de los 500ppm en 
TDS, siendo este el valor máximo aceptado. 
• La temperatura es adecuada al ser inferior a 27°C 
Los resultados obtenidos indican que esta muestra de agua es apta para el 
consumo humano, al menos en lo que compete a estas cuatro variables 
analizadas. 
 
6.7 Validación del prototipo con otro instrumento de medición 
 
En esta sección se presentan los resultados de la medición de las variables 
asociadas con la calidad del agua utilizando el prototipo construido y otro de tipo 
profesional. Se realizó la medición una vez al día durante cinco días seguidos 
con el fin de contrastar los datos con otro instrumento de medición que se utiliza 
con frecuencia en la empresa. El dispositivo es de la línea profesional de Hanna 
Instruments y cuenta con dos sensores, uno de potencial de hidrógeno pH y otro 
de conductividad en µS/cm (1000µS/cm = 500ppm en TDS). Este sensor permite 
realizar la medición y ver los resultados en pantalla, más no ofrece ningún otro 




En la siguiente tabla se encuentran los valores obtenidos con los dos 




Tabla 5. Mediciones con el prototipo y con dispositivo externo 
  Prototipo Instrumento externo 
Día pH 
Conductividad 









en TDS (ppm) 
1 6,37 263,54 17,25 4,52 6,40 520,00 260,00 
2 6,46 279,90 19,06 4,53 6,30 530,00 265,00 
3 6,57 280,79 16,81 4,39 6,60 530,00 265,00 
4 6,48 237,11 16,62 4,44 6,40 460,00 230,00 
5 6,37 228,08 16,37 3,89 6,40 470,00 235,00 
 
 Dado que el instrumento de medición profesional solo permite la medición 
de dos variables, se realiza el cálculo del error relativo únicamente para el 










Er = error relativo porcentual 
Valor real = valor obtenido del instrumento externo 
Valor medido = valor obtenido del prototipo 
 
 
En este caso se asume como valor real el que se obtiene del instrumento 
profesional, considerando que es de un fabricante reconocido. De acuerdo con 
lo anterior, en la siguiente tabla se encuentran los respectivos errores relativos: 
 
 
Tabla 6. Errores relativos para el potencial de hidrógeno y la conductividad 
  Prototipo Instrumento externo Errores relativos 
Día pH 
Conductividad 
en TDS (ppm) 
pH 
Conductividad 







1 6,37 263,54 6,40 260,00 0,47 1,36 
2 6,46 279,90 6,30 265,00 2,54 5,62 
3 6,57 280,79 6,60 265,00 0,45 5,96 
4 6,48 237,11 6,40 230,00 1,25 3,09 
5 6,37 228,08 6,40 235,00 0,47 2,94 
 
Con relación a los resultados obtenidos durante estos cinco días, se puede 
concluir que los valores de potencial de hidrógeno entre los dos instrumentos de 
medida son confiables ya que el error relativo se mantuvo siempre entre el 0.5 y 
el 2.5% y los valores muy cerca del rango permitido por la norma vigente (6.5 a 
9). 
 
Para el caso de la conductividad, los valores reportados por los dos 
instrumentos de medida son, de igual forma, cercanos, dando errores relativos 
entre 1.36 y 5.96%. 
 
 
Los errores relativos obtenidos en estas mediciones se consideran 
aceptables en la medida que son consecuentes con los márgenes de precisión 






Der igual forma, en la tabla 4, se observa que todas las variables se 
encuentran dentro de los límites permitidos por la Resolución 2115 del 22 de 
junio de 2007 (ver tabla 1), y, por consiguiente, las muestras de agua analizadas 
eran aptas para el consumo humano. 
 
 
6.8 Plan de mejoras mediano plazo  
 
 
Teniendo en cuenta que el proceso de validación se realizó conforme a los 
objetivos, la problemática y la metodología planteada, es importante proponer una 
serie de mejoras e ideas frente al sistema desarrollado, ante lo cual, se debe tener 
presente los límites del prototipo mismo. Frente al espacio de almacenamiento en 
el microcontrolador, se encuentra libre un 28% y, con respecto a la memoria 
dinámica, las variables globales usan en promedio el 62%. Esto sería suficiente 
para agregar uno, o tal vez dos sensores más al sistema, sin que signifique 
problemas de consumo excesivo de recursos. Con respecto al número de puertos 
disponibles actualmente, se cuenta aún con tres entradas analógicas y siete 
entradas/salidas digitales libres.  
 
 
 Estas propuestas podrían ser el punto de partida para proyectos futuros 
relacionados con la medición de la calidad de agua en otros escenarios. Las 
propuestas son las siguientes: 
 
- Mejorar el diseño gráfico de la aplicación web para que la consulta de los 
datos sea más agradable al usuario que opera la planta o, en general, a 
cualquiera que desee conocer el estado de las variables. De igual manera 
se podría incluir gráficas del histórico de los datos para cada variable, 
valores promedio por rangos de tiempo y mensaje de alerta en distintos 
colores según los valores que tengan las variables en cada momento. 
- Incluir un sensor que permita conocer en tiempo real la cantidad de agua 
disponible en el tanque de almacenamiento. Esto podría realizarse por 
medio de un sensor digital ultrasónico, que, ubicado al borde del tanque, 
envíe una señal que rebota en la superficie del agua y regresa al prototipo 
en un tiempo conocido. Con este tiempo y las dimensiones del tanque se 
puede calcular internamente el volumen de agua restante. Este dato puede 
llegar a ser importante si se requiere mantener vigilado el volumen del agua 
para evitar posibles desabastecimientos del líquido en las horas de mayor 
demanda por los usuarios. 
- Incluir un medidor de caudal en el prototipo para evaluar la velocidad del 
agua en ríos, quebradas o plantas de tratamiento de mayor tamaño o, 
donde sea pertinente dicho valor. 
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- Incluir el sensor que mide la cantidad de oxígeno disuelto, variable 
importante en lo referente a la calidad del agua (DFROBOT, 2021). 
- Incluir un sensor para la medición del ORP (potencial de reducción a la 
oxidación) (DFROBOT, 2021) 
 
6.9 Plan de mantenimiento 
 
 
Teniendo en cuenta que el prototipo, y en general el sistema, está 
compuesto por diferentes elementos que trabajan en conjunto, es necesario 
realizar de manera periódica una serie de tareas de mantenimiento. Algunas se 
realizan debido a la humedad del ambiente en que opera el prototipo, el polvo 
acumulado, el desgaste natural y otras, siguiendo las recomendaciones de los 
fabricantes. A continuación, se establece el programa de mantenimiento 
recomendado. La tabla indicad las tareas a realizar en función del periodo en 
meses. 
 
Tabla 7. Tareas de mantenimiento del sistema de medición. 
Tarea/meses 1/2  1 3 6 12 
Cambio de sonda potencial de hidrógeno pH    X  
Cambio de sonda sensor de conductividad     X 
Cambio de sensor de temperatura: una vez cada año     X 
Calibración de sensores X     
Limpieza de polvo y contactos electrónicos de las placas 
y puertos 
  X   
Revisión de estado general de humedad de la caja 
contenedora del prototipo 
 X    
Revisión y limpieza de la base de datos de 
almacenamiento 
X     
Mantenimiento preventivo del servidor web y de base de 
datos 







Se desarrolló, para la institución educativa, Liceo Juan Ramón Jiménez, un 
sistema de medición local y/o remota de las variables: temperatura, potencial de 
hidrógeno pH, conductividad y turbiedad, el cual permite conocer la calidad del 
agua que se trata internamente y que es consumida por más de mil personas 
diariamente. El sistema consta de un prototipo construido con una placa Arduino 
Uno Rev. 3, cuatro sensores especializados (uno por cada variable) y un escudo 
ethernet para la conexión a la red. Este prototipo envía cada cinco segundos un 
arreglo con los datos ya procesados por el microcontrolador a un servidor que los 
almacena en una base de datos y los presenta al operario de la planta por medio 
de cualquier navegador web y, en caso de que alguno esté fuera de los valores 
permitidos por la normativa colombiana, envía un correo electrónico de alerta de 
forma automática. De esta forma es posible que el operario pueda tomar las 
medidas preventivas o correctivas que tengan lugar según sea el caso. 
 
 
La tecnología utilizada para el desarrollo de este proyecto responde y 
aporta a la tendencia actual en telecomunicaciones, en donde el uso de protocolos 
de internet, bases de datos de acceso libre, servidores web, placas de hardware 
como Arduino y sensores especializados, aporta de manera significativa a la 
solución de problemas es diferentes áreas. De esta manera, el sistema 
presentado podría ser implementado en otros escenarios en los que sea necesaria 
la medición centralizada y en tiempo real de distintos conjuntos de variables en 




Se realizó la validación del sistema de medición de acuerdo con los 
parámetros establecidos en la metodología, en donde se observa que la conexión 
a la red, la lectura, procesamiento y envío de datos al servidor remoto se hizo 
según lo esperado. De igual manera se evidencia la recepción, almacenamiento 
y publicación de la información de cada variable en la pantalla LCD y en el 
navegador web desde la red interna o desde redes externas a la empresa. Por 
otro lado, los valores obtenidos de la muestra de agua estuvieron dentro de los 
rangos permitidos por la Resolución 2115 de junio de 2007, por lo cual, dicha 




Dando respuesta a la pregunta orientadora de este proyecto, el desarrollo 
del prototipo, y en general, del sistema de medición, permite que el operario de la 
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planta de tratamiento tenga la posibilidad de medir la calidad del agua de manera 
eficiente después del proceso de potabilización, en primera instancia por medio 
de la pantalla LCD integrada y también desde cualquier dispositivo con conexión 
a internet a través de un navegador web. De esta manera o por medio del 
mecanismo de alerta vía correo electrónico, es posible tomar medidas preventivas 
o correctivas frente a variables fuera del rango permitido antes de que el agua sea 
consumida por la población y pueda generar problemas de salud, sin mencionar 
también el cumplimiento de la norma vigente a nivel nacional sobre calidad del 
agua. Así mismo, la implementación de un sistema de medición de calidad de 
agua en otro tipo de escenarios de alta demanda como centros comerciales, 
aeropuertos, hoteles, conjuntos residenciales conlleva a controles más estrictos 




A partir del proceso de medición sucesiva reportado y analizado en la 
sección 6.6, se puede concluir que la precisión y el funcionamiento del dispositivo 
es adecuado, teniendo en cuenta que las que las medidas fueron comparadas con 
un instrumento profesional para las variables potencial de hidrógeno y 
conductividad, dando errores relativos menores al 5% y dentro de los márgenes 
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9.1 Proceso de calibración de sensores 
 
 
Una vez que se ha realizado la conexión entre las placas y los sensores, 
se realiza un primer proceso de calibración con el objetivo de validar que no 
existan defectos de fábrica en estos, y que la comunicación y el procesamiento de 
las señales por parte del microcontrolador funcione correctamente. 
 
 
9.1.1 Sensor de potencial de hidrógeno pH 
 
 
El esquema de conexión se muestra en la siguiente figura. La salida de 
voltaje de la tarjeta convertidora se conecta al pin analógico A2 del Arduino, el pin 
de alimentación a 5V y el de tierra a la tierra del circuito. 
 






 Para el proceso de calibración se utilizan dos puntos, para lo cual se 
necesitan dos sustancias con valor de pH conocido (Buffer de calibración), los 
cuales, para este caso, vienen incluidos en el kit adquirido. 
 
 
Figura 31. Buffers de calibración de pH. 
Fuente: el autor 
Paso 1 
 
Cargar el siguiente código de la figura 23 en el IDE de Arduino y abrir el 
monitor serial para observar los valores iniciales de pH y temperatura. Se 
recomienda utilizar un sensor de temperatura y llamar a la función correspondiente 
para lograr lecturas más precisas. 
 
 
Antes de realizar la calibración con cada buffer, la punta de la sonda debe 
ser lavada con agua pura (preferiblemente destilada) y secada con una toalla de 
papel o tela que no desprenda motas. 
Paso 2  
 
 Insertar la sonda en la solución buffer estándar de 7.0 y mover gentilmente 





 En el monitor serial ingresar el comando enterph para ingresar al modo de 
calibración. 
 Ingresar el comando calph para iniciar de forma automática el proceso de 
calibración. El programa identificará en cuál de las dos soluciones está sumergida 






 Para que estos cambios se guarden se debe ingresar el comando exitph. 
El proceso se debe repetir de igual forma con la sonda sumergida en el buffer de 




Figura 32. Código de calibración del sensor de pH 
Fuente: el autor con base en la recomendación del fabricante. 
 
 
9.1.2 Sensor de conductividad 
 
 
El esquema de conexión se muestra en la siguiente figura. La salida de 
voltaje de la tarjeta convertidora se conecta al pin analógico A1 del Arduino, el pin 




Figura 33. Esquema de conexión del sensor de conductividad en TDS  con 




 Para el proceso de calibración se requiere de igual forma un buffer de 
calibración estándar de valor conocido para la conductividad. En este caso se 








Figura 34. Código de calibración del sensor de conductividad en TDS. 




Una vez cargado el programa al microcontrolador se accede al monitor 
serial y se ingresa el comando enter para tener acceso al modo de calibración. 
 
 
Luego se ingresa el comando cal:707 o el valor en ppm de la solución de 
calibración que se esté usando. Si el proceso se realiza de manera correcta, debe 
aparecer un mensaje de confirmación >>>Confirm Successful, K:YYY, donde YYY 
será un valor numérico que corresponde a la constante de proporcionalidad 
necesaria al interior de las librerías del sensor para el cálculo de la variable. Para 
guardar los cambios se ingresa el comando exit.   
 
 




El esquema de conexión se muestra en la siguiente figura. La salida de 
voltaje de la tarjeta convertidora se conecta al pin analógico A0 del Arduino, el pin 
de alimentación a 5V y el de tierra a la tierra del circuito. 
 
 
Figura 35. Esquema de conexión del sensor de turbiedad con el Arduino Uno 
Fuente: https://wiki.dfrobot.com/Turbidity_sensor_SKU__SEN0189  
 
 
En el sitio web oficial del fabricante no se especifica el proceso de 
calibración recomendado y dado que este sensor tiene una salida que va de 0 a 
4.5V es preciso ajustar el instrumento para que la medición del parámetro sea lo 
más cercana a la realidad posible. 
 
 
 Teniendo en cuenta que, según el fabricante, cuando el sensor está en 
agua pura (visiblemente clara) el valor de turbiedad debe ser menor a 0.5 y el 
voltaje de salida debería estar en el rango entre 3.8 y 4.4 voltios. Por esta razón 
se debe hacer una primera medición, cargando el siguiente código en el IDE de 
Arduino y evaluar que el valor del voltaje de salida sin estar sumergida la sonda y 
sin obstáculos en medio esté comprendido en dicho rango y así mismo cuando se 





En caso de que el valor de voltaje esté muy fuera del rango, se debe quitar 
la tapa superior de la sonda e ir ajustando con un destornillador de pala, el 
potenciómetro interno de la tarjeta hasta que marque 4.21V aproximadamente. 
 
 
Figura 36. Tarjeta interna del sensor de turbiedad. En rojo el potenciómetro de 
calibración 
Fuente: el autor 
  
 



































Figura 42. Medición de conductividad y pH día 5 
